Gruppo antincendio Serbatoio interrato

1700 mm

Basamento - dimensioni indicative
(vedere disegni strutturali)

Cassone afonico - dimensioni indicative
(dimensioni finali da ricevere)

PDC Fluidi

Basamento - dimensioni indicative da disegno Majtekno: 4950x2450mm
(vedere disegni strutturali)
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Basamento - dimensioni indicative
(vedere disegni strutturali)

Cabina elettrica
(ENEL deve definire la posizione esatta
e le specifiche)

NB: Nell'attuale posizione il basamento
esce dal confine del lotto per circa 50cm.
Andra adeguata la posizione della
recinzione e arretrato il posizionamento
della cabina.

Percorso in ghiaia di accesso all'area tecnica
(da definire)
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Basamento - 3200x1100mm
/ (vedere disegni strutturali)
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